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Impianto di depurazione di BIELLA NORD

Schema di flusso linea acqua
ALLEGATO Y9a

LN
SEDIMENTAZIONE 

PRIMARIA 2      

GRIGLIATURA 

GROSSOLANA       

SOLLEVAMENTO 

LIQUAMI 
GRIGLIATURA FINE                  

DISSABBIATURA - 

DISOLEATURA                

SEDIMENTAZIONE 

PRIMARIA 1
P3

DISINFEZIONE 
SEDIMENTAZIONE 

FINALE

OSSIDAZIONE FANGHI 

ATTIVI  
DENITRIFICAZIONE    

SCARICO FINALE 

Tipologia rifiuti 

liquidi

Scarico in linea 

LN
Stazione P3

BIODEGRADABILI X X

DEROGATI X X

STAZIONI PRETRATTAMENTO RIFIUTI

PROPOSTA DI NUOVA GESTIONE



Impianto di depurazione di BIELLA SUD

Schema di flusso linea acqua
ALLEGATO Y9a

LS

GRIGLIATURA 

GROSSOLANA       
GRIGLIATURA FINE                  

DISSABBIATURA - 

DISOLEATURA                

SEDIMENTAZIONE 

PRIMARIA 1

DISINFEZIONE 
SEDIMENTAZIONE 

FINALE

OSSIDAZIONE FANGHI 

ATTIVI  
DENITRIFICAZIONE    

SCARICO FINALE 

Tipologia rifiuti 

liquidi

Scarico in linea 

LS

Scarico in 

linea LF

BIODEGRADABILI X

DEROGATI X X

PROPOSTA DI NUOVA GESTIONE

STAZIONI PRETRATTAMENTO RIFIUTI



Impianto di depurazione di BIELLA SUD

Schema di flusso linea fanghi e biogas
ALLEGATO Y9a

LF

ISPESSIMENTO              
DIGESTIONE 

ANAEROBICA     

DIGESTIONE 

SECONDARIA          
DISIDRATAZIONE      SMALTIMENTO

GASOMETRO 

CENTRALE 

TERMICA        
TORCIA                   

Tipologia rifiuti 

liquidi

Scarico in 

linea LS

Scarico in linea 

LF

BIODEGRADABILI X

DEROGATI X X

PROPOSTA DI NUOVA GESTIONE

STAZIONI PRETRATTAMENTO RIFIUTI



Impianto di depurazione di BIELLA NORD

Schema di flusso linea acqua
ALLEGATO Y9b

MISURATORI DI PORTATA

SONDE DI PROCESSO

n. 1 misuratore di 

portata estrazione 

fango primario

n. 4 misuratori di 

portata refluo 

sollevato 

LN
SEDIMENTAZIONE 

PRIMARIA 2      

GRIGLIATURA 

GROSSOLANA       
SOLLEVAMENTO LIQUAMI GRIGLIATURA FINE                  

DISSABBIATURA - 

DISOLEATURA                

n. 1 pHmetro
n. 1 misuratore di 

portata ingresso 

SEDIMENTAZIONE 

PRIMARIA 1
STAZIONE P3

n. 1 misuratore di portata rifiuti 

dosati

n. 1 misuratori di livello

n. 1 misuratore di 

portata estrazione 

fango primario

n. 1 sonda solidi 

sospesi

n. 1 misuratore di 

portata ricircolo 

fango biologico

DISINFEZIONE 
SEDIMENTAZIONE 

FINALE

OSSIDAZIONE FANGHI 

ATTIVI  
DENITRIFICAZIONE    

n. 2 misuratori di portata 

ricircolo miscela 

nitrificata

SCARICO FINALE 

n. 1 misuratore di 

portata estrazione fango 

biologico di supero

n. 2 sonde solidi 

sospesi

n. 1 misuratore 

ossigeno disciolto

n. 1 misuratore di COD

n. 1 misuratore di azoto 

ammoniacale/nitrico

n. 1 misuratore di solidi 

sospesi

RIFERIMENTO MC1_descrizione piano di 

monitoraggio e controllo - TAB. 18 



Impianto di depurazione di BIELLA SUD

Schema di flusso linea acqua
ALLEGATO Y9b

LS n. 1 pHmetro
n. 2 misuratori di 

portata ingresso 

GRIGLIATURA 

GROSSOLANA       
GRIGLIATURA FINE                  

DISSABBIATURA - 

DISOLEATURA                

SEDIMENTAZIONE 

PRIMARIA 

n. 2 misuratori di portata 

ingresso 

n. 1 sonde solidi 

sospesi

n. 1 misuratore di portata 

estrazione fango primario

n. 1 misuratore 

ossigeno disciolto

DISINFEZIONE 
SEDIMENTAZIONE 

FINALE

OSSIDAZIONE FANGHI 

ATTIVI  
DENITRIFICAZIONE    

SCARICO FINALE 

n. 1 misuratore di 

portata estrazione 

fango biologico di 

supero

n. 2 misuratori di 

portata ricircolo 

fango biologico

n. 1 misuratore di 

azoto 

ammoniacale/nitrico

n. 1 misuratore di solidi 

sospesi

RIFERIMENTO MC1_descrizione piano di monitoraggio 

e controllo - TAB. 18 

SONDE DI PROCESSO

MISURATORI DI PORTATA



Impianto di depurazione di BIELLA SUD

Schema di flusso linea fanghi e biogas
ALLEGATO Y9b

n. 1 misuratore di 

temperatura

n. 1 misuratore di portata 

fanghi alla disidratazione

LF

n. 1 misuratore di 

portata fanghi da 

digerire

n. 1 sonda solidi 

sospesi

ISPESSIMENTO              
DIGESTIONE 

ANAEROBICA     

DIGESTIONE 

SECONDARIA          
DISIDRATAZIONE      SMALTIMENTO

GASOMETRO 

CENTRALE TERMICA        TORCIA                   

RIFERIMENTO MC1_descrizione piano di monitoraggio e 

controllo - TAB. 18 

MISURATORI DI PORTATA

SONDE DI PROCESSO


